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До сан.приладів холодного
водопостачання

До сан.приладів гарячого
водопостачання
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відвести в
каналізацію

ERST20C

Ввід води від
скважени
(перспективний)

PUHZ-SHW140YHA

відвести в
каналізацію

PAC-DP01-E

ERST20C

TBI.2 3-4
TBI.2 5-6
TBO.1 3-4/3х1мм

ERST20C

TBI.2 7-8
TBI.2 9-10

TBO.1 5-6/2х1мм
TBO.2 1-2-3/3х1мм

Резервне
джерело тепла
(перспективне)

ERST20C

TBO.3 1-2/2х1мм
TBI.2 11-12
TBI.2 13-14 

400В/3ф/50Гц
5х2,5мм (16А)

230В/1ф/50Гц
3х2,5мм (10А)

4х2,5мм

CN105

MAC-567IF-E1

THW6
THW7

THW8
THW9

THWВ1
THWВ2

TBI.1 9-10TBI.1 1-2

TBI.1 11-12

1

3

2

4

5

6
7

8 9

10

11

12,13,14

15

15 15

16,19,21

16,19,21

16,20,21

17

18

22,23

24



1 2 3

Е

Ж

Розріз 1-1

Розріз 1-1

Розріз 2-2Розріз 2-2

87
5

35
5

600

60
0

Розширювальний бак системи
опалення/холодопостачання

Розширювальний бак
системи водопостачання

Система водочистки

Трап
Шафа настінного
монтажу системи
водопостачання
600х600х125

Вн. блок теплового насосу
з дренажним піддоном

Насосні групи

Розширювальний бак системи
опалення/холодопостачання

Припливно витяжна
установка

Шафа настінного монтажу
системи поверхвевого
опалення 600х600х125

Циркуляційний насос системи
гарячого водопостачання
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0
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водопостачання
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опалення/холодопостачання

Фільтр механічної
очистки

Система
водочистки
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блоку теплового насосу
Ø9,55/15,88 

Ø9,55/15,88

Сифон

Ø32x1,5
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гарячого водопостачання
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Розширювальний бак
системи водопостачання

Шафа настінного монтажу
системи водопостачання
600х600х125
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очистки
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водопостачання
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Ø25x4,0

Ввід води від центрального
водопроводу - ПЕ Ø32

Ввід води від скважени
(перспективний) -
ПЕ Ø32 1шт, ПЕ Ø25 1шт
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Примітка:
1. Трасування закладних водопостачання викононо на глибині мінімум
1200мм. від рівня грунту.

Ввід води від скважени
(перспективний) -
ПЕ Ø32 1шт, ПЕ Ø25 1шт

до місця розміщення
скважини. Виводи
заглушити

Зовнішній блок ТН
встановити на раму
h-400мм від рівня відмоски

1500

15
0

ВВід фреонопроводу від
зовн. блоку теплового
насосу Ø9,55/15,88 

Будівельникам виконати підігрів
відмостки для запобігання обледеніння
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